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OHUTUSABINÕUD

OHT!

ETTEVAATUST!

•  Ärge üritage seda õhukonditsioneeri ise paigaldada.
•  Antud seadmel puuduvad kasutaja poolt hooldatavad osad. Pöörduge remondi asjus alati
volitatud teeninduse poole.
•  Seadme asukoha muutmisel küsige seadme lahtiühendamise ja paigaldamise asjus nõu volitatud
teenindusest.
•  Ärge laske endal liigselt maha jahtuda, seistespikemat aega otse jahutavas õhuvoos.
•  Ärge toppige sõrmi või esemeid väljalaskeavasse või sisselaskevõre vahele.
•  Ärge lülitage õhukonditsioneeri sisse ja välja toitejuhtme väljatõmbamise teel jne.
•  Hoiduge toitejuhtme kahjustamisest.
•  Rikke korral (kõrbemislõhn jms.) lülitage seade viivitamatult välja, tõmmake toitejuhe välja ja
pöörduge volitatud teeninduse poole.
•  Kui selle seadme toitejuhe on kahjustatud, tohib seda vahetada ainult volitatud teenindus, kuna
vajalikud on eriotstarbelised töövahendid ja tehnilistele tingimustele vastav juhe.

•  Tagage kasutamise ajal aeg-ajalt ventilatsioon.
•  Ärge suunake õhuvoogu kaminatele või küttekehadele.
•  Ärge ronige ega asetage esemeid õhukonditsioneeri peale.
•  Ärge riputage esemeid siseseadme külge.
•  Ärge asetage õhukonditsioneeri peale lillevaase või veeanumaid.
•  Ärge laske õhukonditsioneeril otseselt veega kokku puutuda.
•  Ärge käsitsege õhukonditsioneeri märgade kätega.
•  Ärge tõmmake toitejuhet.
•  Lülitage toide välja, kui te seadet pikemat aega ei kasuta.
•  Kontrollige paigaldusaluse seisukorda kahjustuste seisukohalt.
•  Ärge asetage loomi või taimi õhuvoolu teele.
•  Ärge jooge õhukonditsioneerist väljatulevat vett.
•  Ärge kasutage rakendustes, mis hõlmavad toiduainete, taimede või loomade, täppisinstrumentide
või kunstiteoste säilitamist.
•  Ühendusventiilid muutuvad soojendamise ajal kuumaks - käsitlege neid ettevaatlikult.
•  Ärge avaldage õhulabadele tugevat survet.
•  Kasutage ainult siis, kui õhufiltrid on paigaldatud.
•  Ärge blokeerige ega katke kinni sisselaskevõret või väljalaskeava.
•  Veenduge, et elektriseadmed asuvad nii sise- kui väliseadmest vähemalt ühe meetri kaugusel.
•  Vältige õhukonditsioneeri paigaldamist kamina või muu küttekeha lähedusse.
•  Rakendage nii sise- kui väliseadme paigaldamisel abinõusid lastele ligipääsu takistamiseks.
•  Ärge kasutage õhukonditsioneeri läheduses tuleohtlikke gaase.
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OMADUSED JA FUNKTSIOONID

INVERTER
Töö alguses kasutatakse suurt võimsust, et ruum
kiiresti soovitud temperatuurini viia. Hiljem lülitub
seade automaatselt madala võimsusega seadistusele
ökonoomseks ja mugavaks toimimiseks.

SIUGTORU KUIVATUSFUNKTSIOON

Siseseadet saab kuivatada, vajutades nupule COIL
DRY kaugjuhtimispuldil, vältimaks hallitamist ja
takistamaks bakterite kasvu.

AUTOMAATNE ÜMBERLÜLITUS
Tööolek (jahutus, kuivatamine, soojendus) lülitatakse
automaatselt ümber, et säilitada seadistatud
temperatuur, ja temperatuuri hoitakse kogu aeg
muutumatuna.

PROGRAMMITAIMER
Kui soojendusolekus vajutatakse nupule SLEEP, siis
langetatakse õhukonditsioneeri termostaadi
seadistust järk-järgult tööperioodi ajal; jahutusolekus
termostaadi seadistust tõstetakse järk-järgult
tööperioodi ajal. Kui jõutakse seadistatud ajani, lülitub
seade automaatselt välja.

UINAKUTAIMER

Kui uinakutaimeri nuppu SLEEP vajutatakse
soojendusolekus, siis langetatakse termostaadi
seadistust aste-astmelt töö ajal; jahutusolekus
tõstetakse termostaadi seadistust aste-astmelt töö
ajal. Kui jõutud on seadistatud ajani, lülitub seade
automaatselt välja.

KAUGJUHTIMISPULT

Kaugjuhtimispult võimaldab õhukonditsioneeri tööd
mugavalt juhtida.

PÖÖRDFUNKTSIOON

Õhuvoo suunalabad pöörduvad automaatselt üles ja
alla, nii et õhk pääseb teie ruumi igasse soppi ja
nurka.

EEMALDATAV LAHTINE PANEEL

Siseseadme lahtise paneeli saab eemaldada
puhastamise ja hooldamise hõlbustamiseks.

HALLITUSKINDEL FILTER

ÕHUFILTRIT on töödeldud hallitusseente kasvu vastu,
võimaldades sellega puhtamat kasutamist ja
hõlpsamat hooldust.

SUPERVAIKNE TÖÖ
Kui kasutatakse ventilaatori juhtnuppu FAN
CONTROL, et valida QUIET (VAIKNE), alustab seade
supervaikset tööd; siseseadme õhuvoolu
vähendatakse, et töö oleks vaiksem.

ÕHUPUHASTUSOLEK

Tugineb õhukonditsioneeri võimele kiiresti ruumi õhku
puhastada.

ELEKTROONILINE
ÕHUPUHASTUSFILTER

Paigaldage kasutamiseks tolmukogumisseadme
sisse. Täpsemalt filtri paigaldamise kohta vaadake
lk 15.
Filtri laadimiseks kasutatakse elektrit, et eemaldada
õhust saasteained ja efektiivselt koguda tolmu ja
kõrvaldada lõhnu. Samuti aitab see vähendada
bakterite aktiivsust.
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1 Juhtpaneel (joon. 2)
2 Käsijuhtimise nupp MANUAL AUTO
* Kui nuppu MANUAL AUTO rohkem kui 10
sekundit all hoida, algab sundjahutus.
* Sundjahutust kasutatakse paigaldamise
ajal.
Kasutamiseks ainult volitatud teenindusele.
* Kui sundjahutus millegipärast tööle hakkab,
vajutage nupule START/STOP, et see
peatada.

Joon. 1 Siseseade

3 Näidulambid (joon. 3)
4 Kaugjuhtimissignaali vastuvõtja
5 TÖÖTAMISE näidulamp OPERATION
(punane)
6 Taimeri näidulamp TAIMER
(roheline)
* Kui TAIMERI näidulamp vilgub ajal,
mil taimer töötab, osutab see, et
taimeri seadistuses on esinenud viga
(vt lk 17 “Automaatne taaskäivitus”).
7 Õhupuhastuse näidulamp AIR
CLEANER (roheline)
8 Siugtoru kuivatamise näidulamp
COIL DRY (oranz)

9 Sissevõtuvõre (joon. 4)
10 Õhufilter
11 Õhuvoo suunalaba
12 Parempoolne suunalaba (õhuvoolu
suunalaba taga)
13 Tühjendusvoolik
14 Elektriline õhupuhastusfilter
15 Toitejuhe
16 Toitepistik

Joon. 6 Kaugjuhtimispult
21 Signaaliedastaja
22 Juhtnupp MASTER CONTROL
23 Ventilaatori juhtnupp FAN
CONTROL
24 Käivitusnupp START/STOP
25 Õhupuhastusnupp AIR CLEAN
26 Siugtoru kuivatusnupp COIL DRY
27 Seadistusnupp SET
28 Aja seadistamise nupp SET
TEMP. ( )
29 Uinakukataimeri nupp SLEEP
30 Pöördfunktsiooni nupp SWING
31 Taimeri olekunupp TIMER MODE
32 Taimeri seadistusnupud TIMER
SET ( )
33 Katsetamisnupp TEST RUN
* Seda nuppu kasutatakse
konditsioneeri paigaldamisel ja
seda ei tohiks tavatingimustes
kasutada, kuna see põhjustab
õhukonditsioneeri termostaadi
ebaõiget funktsioneerimist.
* Kui seda nuppu vajutatakse
tavalise töö ajal, lülitub seade
katseolekusse ja siseseadme
TÖÖTAMISE näidulamp ja TAIMERI
näidulamp hakkavad üheaegselt
vilkuma.
* Katseoleku peatamiseks vajutage
nupule START/STOP, et
õhukonditsioneer peatada.
34 Kellaaja seadistusnupp CLOCK
ADJUST
35 Tühistamise nupp RESET
36 Kaugjuhtimispuldi näidik (joon.
7)
37 Temperatuuri seadistamise
näidik
38 Edastamise näidik
39 Tööoleku näidik
40 Ventilaatori kiiruse näidik
41 Õhupuhasti näidik AIR CLEAN
Pöördfunktsiooni näidik SWING
42 Siugtoru kuivatamise näidik COIL
DRY
43 Taimerioleku näidik
44 Uinakutaimeri näidik SLEEP
45 Kellaaja näidik

OSADE NIMETUSED

Joon 5 Väliseade

17 Sisselaskeava
18 Väljalaskeava
19 Toru
20 Tühjendusava (alumine)

* Vaadake joonist esilehe pöördel
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ETTEVALMISTAMINE
Lülitage toide sisse

Sisestage patareid

Jooksva kellaaja seadistamine

Vajutage nuppu CLOCK ADJUST (joon. 6, 34).
Kasutage nupule vajutamiseks pastapliiatsi või muu väikese objekti
otsa.

(Iga kord, kui vajutatakse nuppudele, liigub kellaaeg ühe minuti kaupa
edasi või tagasi; hoidke nuppe all, et kellaaega kiiresti kümne minuti
kaupa muuta.)

Vajutage uuesti nuppu CLOCK ADJUST (joon. 6, 34).
See lõpetab kellaaja seadistamise ja käivitab kella.

Kaugjuhtimispuldi kasutamine

•  Kaugjuhtimispult tuleb suunata signaali vastuvõtjale, et see õigesti   töötaks.
•  Tööulatus: umbes 7 meetrit.
•  Kui õhukonditsioneer signaali õigesti vastu võtab, on kuulda piiksuvat heli.
•  Kui piiksu ei ole kuulda, vajutage uuesti kaugjuhtimispuldi nupule.

 ETTEVAATUST!

•  Hoolitsege selle eest, et
väikelapsed kogemata patareisid alla
ei neelaks.
•  Kui te ei kasuta kaugjuhtimispulti
pikema aja jooksul, võtke patareid
välja, et vältida nende võimaliku leket
ja seadme kahjustamist.
•  Kui lekkiv patareivedelik satub
kokkupuutesse teie naha, silmade või
suuga, peske neid kohe rohke veega
ja pöörduge arsti poole.
•  Tühjad patareid tuleks kiiresti välja
võtta ja õigesti kõrvaldada kas
avalikesse patareide kogumise
konteineritesse pannes või vastavale
ametkonnale tagastades.
•  Ärge püüdke tühje patareisid
uuesti laadida.

Ärge kunagi pange kokku uusi ja
kasutatud patareisid või erinevat
tüüpi patareisid.
Patareid peaksid normaalse
kasutamise korral vastu pidama
umbes ühe aasta. Kui
kaugjuhtimispuldi tööulatus
märkimisväärselt väheneb,
vahetage patareid ja vajutage
nupule RESET pastapliiatsi või muu
väikese objekti otsaga.

1

2
3

1
2

3

Pistke toitepistik (joon. 1 F) elektripistikupessa; otseühendus ekorral
elektrivõrguga lülitage sisse võimsuslüliti.

1
Patareide sissepanemine (R03/LR03 x 2)

Suruge patareiruumi kaanele vastasküljel ja
libistage see avamiseks ära.
Libistage noole suunas, vajutades samal ajal märgile .

Veenduge, et panete patarei poolused (+/-) õigesti.

Sulgege patareiruumi kaas.

Kasutage nuppe TIMER SET (joon. 6, 32) ( ),
et seada kell jooksva kellaaja peale.
nupp: vajutage kellaaja edasikeeramiseks.
nupp: vajutage kellaaja tagasikeeramiseks.

Kaugjuhtimispuldi hoidik

1 Monteerige hoidik.      2 Paigaldage kaugjuhtimispult. 3 Kaugjuhtimispuldi eemaldamine (käes
kasutamiseks).
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KASUTAMINE

Kasutamise oleku valimiseks

Vajutage nuppu START/STOP (joon. 6, 24).
Siseseadme näidulamp OPERATION (punane) süttib.
Õhukonditsioneer hakkab tööle.

Iga kord, kui nuppu vajutatakse, muutub olek alljärgneval moel.

Umbes kolm sekundit hiljem ilmub kogu näidik uuesti nähtavale.

2

Termostaadi reguleerimiseks

Vajutage SET TEMP. (joon. 6, 28) nuppe.
 nupp: Vajutage termostaadi seadistuse suurendamiseks.
 nupp: Vajutage termostaadi seadistuse vähendamiseks.

•  Termostaadi seadistusvahemik:

Termostaati ei saa kasutada ruumitemperatuuri reguleerimiseks
ventilaatorioleku FAN ajal (temperatuur ei ilmu kaugjuhtimispaneeli
näidikule).
Umbes kolm sekundit hiljem ilmub kogu näidik uuesti nähtavale.

Termostaadi temperatuuriseadistust tuleks lugeda standardväärtuseks
ning see võib mõnevõrra erineda ruumi tegelikust temperatuurist.

Ventilaatorikiiruse seadistamine

Vajutage nupule FAN CONTROL (joon. 6, 23).
Iga kord, kui sellele nupule vajutate, muutub ventilaatorikiirus alljärgnevalt

Umbes kolme sekundi pärast ilmub kogu ekraan uuesti nähtavale.

Näide: jahutusolekusse COOL
seadistatuna

Näide: 26 °C peale seadistatuna

Näide:  automaatolekule
seadistatuna

Vajutage nuppu MASTER CONTROL (joon. 6, 22),
et valida soovitud olek.

AUTOMAATNE ……………………………. 18 kuni 30 °C
* Soojendamine ……………………………. 16 kuni 30 °C
Jahutamine/kuivatamine..…………………. 18 kuni 30 °C

Automaatre•iimil:
* Soojendus: Ventilaator töötab kiirusel, mis tagab sooja õhu optimaalse ringluse.
Samas aga töötab ventilaator väga madalal kiirusel, kui siseseadmest väljuva õhu
temperatuur on madal.
Jahutus: Kui ruumi temperatuur läheneb termostaadi temperatuuriseadistusele, muutub
ventilaatori kiirus aeglasemaks.
Ventilaator: Ventilaator pöörleb madalal kiirusel.
Ventilaator töötab väga madalal kiirusel jälgimisolekus ja soojendusoleku alguses.

Ülivaikne olek SUPER QUIET

Algab ülivaikne töö. Siseseadme õhuvoolu vähendatakse vaiksemaks tööks.
· Ülivaikset funktsiooni ei saa kasutada kuivatusolekus. (Sama kehtib, kui
kuivatusolek valitakse automaatoleku ajal.)
·  Ülivaikse töö ajal vähendatakse mingil määral soojenduse ja jahutuse jõudlust.
Kui ruum ei soojene/jahtu maha ülivaikse funktsiooni kasutamise ajal, reguleerige
õhukonditsioneeri ventilaatori kiirust.



6

Kasutamise lõpetamine

Vajutage nupule START/STOP (joon. 6, 24).
Töötamise näidulamp OPERATION (punane) (joon. 3, 5) kustub.

Automaatse ümberlülituse töö

Soojendus:
•  Kasutage ruumi soojendamiseks.
•  Soojendusoleku valimisel töötab õhukonditsioneeri ventilaator umbes 3 kuni 5 minutit
väga madalal kiirusel ning lülitub seejärel valitud ventilaatorikiirusele. See aeg võimaldab
siseseadmel enne täisvõimsusel tööle hakkamist üles soojeneda.
•  Kui ruumi temperatuur on väga madal, võib seadme välisküljele tekkida kirmetis ja
seadme efektiivsus võib väheneda. Taolise kirmetise eemaldamiseks käivitab seade
aeg-ajalt automaatselt sulatustsükli. Automaatse sulatustsükli ajal vilgub töötamise
näidulamp OPERATION (punane) (joon. 3, 5) ja soojendusolek katkestatakse.
Jahutus:
•  Kasutage ruumi jahutamiseks.
Kuivatus:
•  Kasutage kergeks jahutuseks ja ruumi niiskuse vähendamiseks.

•  Kuivatusolekut ei saa kasutada ruumi soojendamiseks.

•  Kuivatusolekus töötab seade madalal kiirusel; ruumi niiskustaseme korrigeerimiseks
võib siseseadme ventilaator aeg-ajalt peatuda. Samuti võib ventilaator ruumi
niiskustaseme korrigeerimise ajal töötada väga madalal kiirusel.
•  Kuivatusolekus ei saa ventilaatori kiirust käsitsi muuta.
Ventilaator:
•  Kasutage ruumis õhuringluse tekitamiseks.

Soojendusolekus:
Seadistage termostaadi temperatuur
tasemele, mis on ruumi
temperatuurist kõrgem.
Soojendusolek ei toimi, kui
termostaat on seadistatud ruumi
tegelikust temperatuurist madalamale
tasemele.
Jahutus/kuivatusolekus:
Seadistage termostaadi temperatuur
tasemele, mis on ruumi
temperatuurist madalam. Jahutus- ja
kuivatusolekud ei toimi, kui termostaat
on seadistatud ruumi tegelikust
temperatuurist kõrgemale tasemele
(jahutusolekus töötab ainult
ventilaator).
Ventilaatoriolekus:
Selles olekus ei saa te kasutada
seadet ruumi soojendamiseks ja
jahutamiseks.

AUTOMAATOLEK:
•  Kui automaatne ümberlülitusfunktsioon esmakordselt valitakse, töötab
ventilaator umbes ühe minuti väga madalal kiirusel, kuni seade määrab kindlaks
ruumi jooksva olukorra ja valib vastavalt sellele õige tööoleku.
Kui erinevus termostaadi seadistuse ja ruumi tegeliku temperatuuri vahel on
rohkem kui +2 ° C -> jahutus- või kuivatusfunktsioon.
Kui erinevus termostaadi seadistuse ja ruumi tegeliku temperatuuri vahel on ±2
° C piires -> soojendusfunktsioon.
•  Kui õhukonditsioneer on teie ruumi temperatuuri reguleerinud termostaadi
seadistuse lähedale, hakkab see tööd jälgima. Jälgimisolekus töötab ventilaator
madalal kiirusel. Kui ruumi temperatuur hiljem muutub, valib õhukonditsioneer
uuesti sobiva oleku (soojendus, jahutus), et reguleerida temperatuur
termostaadil seadistatud väärtuseni. (Jälgimisoleku töövahemik on ±2 ºC
termostaadi seadistusest.)
•  Kui seadme poolt automaatselt valitud olek ei vasta teie soovile, valige ise üks
olek (HEAT, COOL, DRY, FAN).

Oleku töö

* Kui automaatse ümberlülituse
funktsiooni alustatakse välisõhu
temperatuuril 10 C või vähem, ei saa
jahutusfunktsiooni kasutada
(soojendus- või jälgimisfunktsioon
on võimalikud).
* Kui kasutati jahutusfunktsiooni
välisõhu temperatuuril 10 C või
vähem, valige jahutusolek COOL.
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Kui soovite eemaldada mustust, tolmu, sigaretisuitsu, õietolmu või lihtsalt ruumi õhku
puhastada, kasutage õhupuhastusolekut.

Vajutage nupule START/STOP (joon. 6, 24).
Töötamise näidulamp (punane) (joon. 3,5) süttib.
Kui seade juba töötab, minge edasi punkti 2 juurde.

1
2

Kui soovite õhupuhastamist peatada
Vajutage nupule AIR CLEAN (joon. 6, 25) veelkord.
Näidulamp AIR CLEAN (roheline) (joon. 3, 7) kustub.
* See peatab ainult õhu puhastamise, õhukonditsioneer jätkab tööd.

Ka õhukonditsioneeri peatamiseks

Vajutage nupule START/STOP (joon. 6, 24).
Töötamise näidulamp OPERATION (punane) (joon.  3,5) kustub.
* Järgmine kord, kui nupule START/STOP (joon. 6, 24) vajutatakse,
hakkavad nii õhu konditsioneerimine kui õhupuhastus tööle.

Vajutage õhupuhastusoleku nupule AIR CLEAN
(joon. 6, 25).
Näidulamp AIR CLEAN (roheline (joon. 3, 5) süttib.
* Õhu konditsioneerimine ja õhupuhastus funktsioneerivad
üheaegselt.

Õhupuhastus

* Töö ajal toodab seade väikese koguse osooni, mille lõhna on tunda.
* Kui seda seadet kasutatakse koos ultraheliniisutiga, võivad valged
osakesed knnituda plasmafiltrile. Kui see juhtub, puhastage plasmafilter
niipea kui võimalik. (Vt lk 13, 14.)
* Õhupuhastus ei suuda õhust kõrvaldada selliseid gaase nagu
süsinikoksiid ja alkohol. Töö ajal ventileerige sageli ruumi, et vältida
lämbumist.
Kui sissevõtufilter töö ajal eemaldatakse, peatab ohutusseade plasmafiltri
töö. Kui see juhtub, vilgub õhupuhastuse näidulamp AIR CLEAN (roheline)
siseseadmel, kui pisut aega on mööda läinud. * Kasutage ventilaatori
juhtnuppu FAN CONTROL, et ventilaatori kiirust muuta. (Vt lk 5).
Plasmafilter töötab kõige efektiivsemalt kõrgematel ventilaatorikiirustel.
* Õhupuhastuse näidulamp AIR CLEAN (roheline) vilgub, et informeerida
teid, et vajalik on plasmafiltri regulaarne puhastamine. (Vt lk 13, 14.)
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TAIMERIFUNKTSIOON
Enne taimerifunktsiooni kasutamist veenduge, et kaugjuhtimispult on seadistatud õige jooksva kellaaja peale (vt lk 5).

Sisse- või väljalülitustaimeri kasutamine
Vajutage nupule START/STOP (joon. 6, 24)
(kui seade juba töötab, alustage punktist 2).
Siseseadme töötamise näidulamp OPERATION (punane) (joon. 3,
5) süttib põlema.
Vajutage nupule TIMER (joon. 6, 31), et valida
sisse- või väljalülitustaimeri töö.
Iga kord, kui sellele nupule vajutate, muutub taimerifunktsioon
alljärgnevas järjekorras:

Siseseadme taimeri näidulamp (roheline) süttib põlema.

1

2

3

Taimeri tühistamine

Kasutage nuppu TIMER MODE, et
valida „CANCEL”.
Õhukonditsioneer läheb tagasi
tavalise töö juurde.
Taimeri seadistuste muutmine
Järgige taimeri kasutamise punkte 2
ja 3.
Õhukonditsioneeri peatamine
taimeri kasutamise ajal.

Vajutage nupule START/STOP.

Tööseadistuste muutmine
Kui te soovite pärast taimeri
seadistamist muuta tööseadistusi
(olekut, ventilaatorikiirust,
termostaadi seadistust, ülivaikset
olekut), oodake, kuni kogu näidik
ilmub uuesti nähtavale ning vajutage
siis vastavatele nuppudele, et valida
soovitud tööseadistused.

Vajutage nuppu TIMER MODE (joon. 6, 32), et
reguleerida soovitud väljalülitus- või
sisselülitusaega.
Seadistage aeg, kui ajanäit vilgub (vilkumine jätkub umbes viie sekundi
jooksul).

nupp: vajutage kellaja edasikeeramiseks.
nupp: vajutage kellaaja tagasikeeramiseks.

Umbes viie sekundi pärast ilmub kogu näidik uuesti nähtavale.
Programmitaimeri kasutamine

Vajutage nupule START/STOP(joon. 6, 24) (kui
seade juba töötab, alustage punktist 2)
Siseseadme töötamise näidulamp OPERATION  (joon. 3,5) (punane)
süttib.

1

2

Seadke soovitud kellaajad välja- ja
sisselülitustaimerile.
Vaadake lõiku „Sisse- või väljalülitustaimeri kasutamine”, et seadistada
soovitud olek ja ajad.
Umbes viie sekundi pärast ilmub kogu näidik uuesti nähtavale.
Siseseadme taimeri näidulamp (roheline) (joon. 3, 6) hakkab põlema.

3

Vajutage nupule TIMER MODE (joon. 6, 31), et valida
programmitaimeri funktsioon (kuvatakse kas OFF -
> ON või OFF <- ON).
Näidik näitab vaheldumisi „OFF timer” ja „ON timer”, seejärel muutub,
et näidata ajaseadistust esimesena toimuva tegevuse jaoks.
•  Programmitaimer alustab tööd. (Kui esimesena on valitud
sisselülitustaimer, peatab seade selles punktis töö.)
Umbes viie sekundi pärast ilmub näidik uuesti nähtavale.

Taimeri tühistamine
Kasutage nuppu TIMER MODE, et
valida taimeri tühistamine „CANCEL”.
Õhukonditsioneer läheb tagasi
tavalise töö peale
Taimeri seadistuste muutmine
1. Järgige lõigus „Sisse- või
väljalülitustaimeri kasutamine”
esitatud juhtnööre, et valida taimeri
seadistus, mida soovite muuta.
2. Vajutage nupule TIMER MODE, et
valida kas OFF -> ON või OFF <-
ON.
Õhukonditsioneeri töö
peatamine, kui taimer töötab

Vajutage nupule START/STOP.

Tööseadistuste muutmine
Kui te soovite pärast taimeri
seadistamist muuta tööseadistusi
(olek, ventilaatorikiirus, termostaadi
seadistus, ülivaikne olek), siis
oodake, kuni kogu näidik uuesti ilmub,
seejärel vajutage vastavatele
nuppudele, et muuta soovitud
tööseadistusi.

Programmitaimerist

•  Programmitaimer võimaldab teil integreerida välja- ja sisselülitustaimeri tööd ühtsesse
sarja. Sari võib hõlmata ühte üleminekut väljalülitustaimerilt sisselülitustaimerile või
vastupidi 24-tunnise perioodi jooksul.
•  Esimene tööle hakkav taimerifunktsioon on see, mis ajaliselt kõige lähemale on seadistatud.
Tööjärjestust näidatakse noolega kaugjuhtimispuldi näidikul (OFF -> ON või OFF -> ON).
•  Üheks näiteks programmitaimeri kasutamisest võiks olla õhukonditsioneeri automaatselt
seiskuda laskmine (väljalülitustaimer) pärast seda kui te magama lähete, seejärel
automaatne käivitamine (sisselülitustaimer), hommikul enne teie tõusmist.



Multi-tüüpi kliimaseade
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UINAKUTAIMERIFUNKTSIOON
Erinevalt teistest taimeri funktsioonidest kasutatakse uinakutaimerit ajavahemiku seadistamiseks, mil
õhukonditsioneeri töö on peatatud.

Uinakutaimeri kasutamine

Kui õhukonditsioneer töötab või on peatatud,
vajutage nupule SLEEP (joon. 6, 29).
Süttivad nii siseseadme töötamise näidulamp (punane) (joon. 3, 5) kui
taimeri näidulamp (roheline)  (joon. 3,6).

Taimeri seadistuste muutmine Taimeri tühistamine

Kasutage nuppu TIMER, et valida
taimeri tühistamine „CANCEL”.

Õhukonditsioneeri peatamine
taimeri kasutamise ajal.

Uinakutaimer

Vältimaks liigset soojenemist või jahtumist uinaku ajal, modifitseerib uinakutaimer automaatselt termostaadi
seadistust vastavalt ajaseadistusele. Kui aeg on täis, peatub õhukonditsioneeri töö täielikult.

Soojendusolekus:
Kui uinakutaimer on valitud, alandab seade
automaatselt termostaadi seadistust iga
kolmekümne minuti tagant 1 ºC võrra. Kui termostaadi
temperatuuri on alandatud kokku 4 ºC võrra, hoiab
seade saavutatud temperatuuri, kuni seadistatud aeg
kätte jõuab ja õhukonditsioneer lülitub automaatselt
välja.

Vajutage uuesti nupule SLEEP, et muuta aega nuppe
TIMER SET ( ) (joon. 6, 32) kasutades.
Määrake aeg, millal taimerioleku näidik vilgub (vilkumine jätkub umbes
viie sekundi jooksul).

  +   nupp: vajutage kellaaja edasikeeramiseks.
  -    nupp: vajutage kellaaja tagasikeeramiseks.

Umbes viie sekundi pärast ilmub kogu ekraan uuesti nähtavale.

Vajutage nupule START/STOP.

Jahutus/kuivatusolekus:
Kui uinakutaimer on valitud, tõstab seade
automaatselt termostaadi seadistust iga kuuekümne
minuti tagant 1 ºC võrra. Kui termostaadi temperatuuri
on tõstetud kokku 2 ºC võrra, hoiab seade saavutatud
temperatuuri, kuni seadistatud aeg kätte jõuab ja
õhukonditsioneer lülitub automaatselt välja.

Uinakutaimeri seadistus Uinakutaimeri seadistus
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ÕHURINGLUSE SUUNA REGULEERIMINE

Vertikaalset  (üles-alla) õhuvoo suunda reguleeritaks, vajutades kaugjuhtimispuldi seadistusnuppu SET.
Horisontaalset (paremale-vasakule) õhuvoo suunda reguleeritakse käsitsi, liigutades õhuvoo suunalabasid.
HÕhuvoo suuna horisontaalsel reguleerimisel käivitage alati õhukonditsioneeri töö ja veenduge, et vertikaalsed
õhuõhuvoo suunalabad on seiskunud.

Õhuvoo suuna vertikaalne reguleerimine

Vajutage seadistusnupule SET (joon. 6, 27).
Iga kord, kui nupule vajutatakse, muutub õhuvoo suund alljärgnevalt:

Õhuvoo suuna reguleerimise tüübid:
1, 2, 3: jahutus/kuivatusoleku ajal
4, 5, 6, 7: soojendusoleku ajal
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7: ventilaatorioleku ajal

Kaugjuhtimispuldi näidik ei muutu.

* Kasutage õhuvoo suuna reguleerimist ülal osutatud vahemikes.
* Õhuvoo vertikaalne suund reguleeritakse automaatselt vastavalt valitud
funktsioonile.
   Jahutus/kuivatusoleku ajal: horisontaalne vool 1
   Soojendusoleku ajal: allapoole vool 7
* Automaatoleku töö ajal on töötamise 1 minuti jooksul õhuvool
horisontaalne 1, õhuvoosuunda ei saa selle aja jooksul muuta.

Reguleerimine paremale-vasakule
Reguleerige parem-vasaksuunalisi labasid.
* Liigutage parem-vasaksuunalisi labasid, et reguleerida õhuvoogu suunas,
mida te eelistate.

nupp (kolm asendit)

HÄDAOHT!

* Ärge kunagi asetage sõrmi või
võõrkehasid väljalaskeavadesse,
kuna seesmine ventilaator töötab
kõrgel kiirusel ja võib põhjustada
vigastusi.

* Kasutage alati
k a u g j u h t i m i s p u l d i
seadistusnuppu, et
reguleerida vertikaalseid
õhuvoo labasid. Katse neid
käsitsi liigutada võib viia
ebaõigefunktsioneerimiseni;
sellisel juhul peatage töö ja
käivitage uuesti. Labad
peaksid uuesti õigesti tööle
hakkama.
* Jahutus- ja kuivatusoleku
kasutamise ajal ärge seadke
õhuvoo suunalabasid
soojendusvahemikku (4-7)
pikkadeks perioodideks, kuna
veeaur võib kondenseeruda
väljalaskelabade lähedal ja
veetilgad võivad
õhukonditsioneerist välja
tilkuda. Jahutus- ja
kuivatusoleku ajal tagastuvad
õhuvoo suunalabad
automaatselt positsiooni 3,
kui neede jäetakse
soojendusvahemikku rohkem
kui 30 minutiks.
* Väikelaste, laste, vanurite
või haigete inimestega
ruumides kasutamisel tuleb
ruumi temperatuuri hoolikalt
silmas pidada, kui seadistusi
tehakse.

HÄDAOHT!

* Parem-vasaksuunalisi labasid
reguleerides on vajalik
kõigepealt õhukonditsioneer
peatada ja veenduda, et see
enne suuna reguleerimist
täielikult peatub.



KÄSIJUHTIMINE
Kasutage käsijuhtimist siis, kui kaugjuhtimispult on kadunud või seda ei saa muul põhjusel kasutada.
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PÖÖRDFUNKTSIOON
Käivitage enne selleprotseduuri teostamist õhukonditsioneeri töö.

Pöördfunktsiooni valimine
Vajutage pöördfunktsiooni nupule SWING (joon. 6, 30).
Süttib pöördfunktsiooni näidik (joon. 7,  42). Selles olekus pöörduvad õhuvoo
suunalabad automaatselt, et suunata õhuvoogu nii alla kui üles.

Pöördfunktsiooni peatamine

Vajutage pöördfunktsiooni nuppu SWING (joon. 6, 30)
veel kord.
Pöördfunktsiooni näidik (joon. 7, 42) kustub.
Õhuvoo suund läheb tagasi seadistusele enne pööramise algust.

Pöördfunktsioon
Jahutus/kuivatusoleku ajal: pöörleb 1 ja 3 vahel.
Soojendusoleku ajal: pöörleb 3 ja 7 vahel.
* Pöördfunktsioon võib ajutiselt peatuda, kui õhukonditsioneeri ventilaator
ei tööta või kui see töötab väga madalal kiirusel.

SIUGTORU KUIVATUSFUNKTSIOON
Siseseadet saab kuivatada, vajutades nupule COIL DRY kaugjuhtimispuldil, et vältida hallitamist ja takistada
bakterite kasvu.
Siugtoru kuivatusfunktsioon töötab 30 minutit pärast nupule COIL DRY vajutamist ja see peatub automaatselt.

Siugtoru kuivatusfunktsiooni valimine

Vajutage nupule COIL DRY (joon. 6, 26) töötamise ajal
või kui see peatub.
Siugtoru kuivatusfunktsiooni näidulamp (oranz) (joon. 3, 8) ja siugtoru
kuivatusfunktsiooni näidik (joon. 7, 43) süttivad. Seejärel see kaob 30 minuti
pärast.

Siugtoru kuivatusfunktsiooni katkestamine

Vajutage nupule START/STOP (joon. 6, 24) siugtoru
kuivatusfunktsiooni ajal.
Siugtoru kuivatusfunktsiooni näidulamp (oranz) (joon. 3, 8) ja siugtoru näidik
(joon. 7, 43) kustuvad. Seejärel funktsioon seiskub.

Siugtoru kuivatusfunktsioon
* Vajutage uuesti nupule COIL DRY siugtoru kuivatusfunktsiooni ajal, siugtoru
kuivatusfunktsiooni saab taastada.
Siugtoru kuivatusfunktsiooniga ei ole võimalik vabaneda olemasolevast
hallitusest või bakteritest ja sellel ei ole ka steriliseerivat mõju.

Seadme juhtnuppude kasutamine
Vajutage seadme juhtpaneelil nupule MANUAL AUTO
(joon. 2, 2).
Töö katkestamiseks vajutage uuesti nupule MANUAL AUTO (joon. 2, 2).
(Juhtnupud asuvad avatava paneeli sees)

* Kui õhukonditsioneeri juhitakse
põhiseadme juhtnuppudega, töötab
see samas olekus naug
kaugjuhtimispuldil valitud
automatolek (vt lk 6).
* Valitud ventilaatorikiirus on
automaatne ja termostaadi seadistus
standardne (24 °C).



Õhufiltri puhastamine
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PUHASTAMINE JA HOOLDUS
 ETTEVAATUST! •  Enne õhukonditsioneeri puhastamist veenduge, et olete selle välja lülitanud

ja toitejuhtme pistikupesast välja tõmmanud.
•  Veenduge, et sissevõtuvõre (joon. 4, 9) on paigaldatud kindlalt.
•  Õhufiltreid eemaldades või vahetades ärge puudutage soojusvahetit, kuna
tulemuseks võib olla vigastus.

Sissevõtuvõre puhastamine
1. Võtke sissevõtuvõre ära.
1 Asetage oma sõrmedvõrepaneeli mõlema alumise
otsa juurde ja tõstke seda ülespoole, jätkake tõstmist
üles võre eemaldamiseks.
2 Tõmmake vahepealsest fiksaatorist mööda ja avage
sissevõtuvõre laialt, nii et see oleks horisontaalselt.

2. Puhastage veega.
Eemaldage tolm tolmuimejaga, pühkige seadet sooja
veega, seejärel kuivatage puhta pehme lapiga.

3. Vahetage sissevõtuvõre.
1 Tõmmake nuppe lõpuni.
2 Hoidke võre horisontaalselt ja sättige vasak- ja
parempoolsed paigaldusvarvad laagritesse paneeli
ülaosas.
3 Vajutage kohale, kuhu joonisel olev nool osutab, ja
sulgege sissevõtuvõre

1. Avage sissevõtuvõre ja võtke
õhufilter välja.
Tõmmake õhufiltri käepide üles, tehke kaks alumist
nõksu lahti ja tõmmake see välja.

2. Eemaldage tolm tolmuimejaga või
pestes.
Pärast pesemist laske põhjalikult kuivada varjatud
kohas.
3. Pange õhufilter tagasi ja sulgege
sissevõtuvõre.
1 Joondage õhufiltri küljed paneeliga ja lükake see
täielikult sisse, veendudes, et kaks alumist nõksu
lähevad õigesti nende avadesse paneelil.

2 Sulgege sissevõtuvõre.
(Näitlikustamise eesmärgil näitab joonis seadet ilma
paigaldatud sissevõtuvõreta.)

* Tolmu saab õhufiltrist eemaldada kas tolmuimejaga
või pestes filtrit lahja pesuvahendi ja sooja vee lahuses.
Kui te pesete filtrit, siis laske sellel põhjalikult kuivada
varjulises kohas, enne kui selle uuesti paigaldate.
* Kui tolmul lastakse õhufiltrile koguneda, siis õhuvool
väheneb, mis vähendab töötamise tõhusust ja
suurendab müra.
* Tavalise kasutamise ajal tuleb õhufiltreid puhastada
iga kahe nädala tagant.

· Pikema perioodi jooksul kasutamisel võib seadmesse koguneda tolmu, mis vähendab seadme jõudlust. Me soovitame seadet
lasta regulaarselt kontrollida lisaks teie enda puhastamisele ja hooldusele. Lisainformatsiooni saamiseks konsulteerige volitatud
teenindusega.
· Seadme korpuse puhastamisel ärge kasutage vett, mis on kuumem kui 40 ºC, tugevaid abrasiivpuhastusvahendeid või
lenduvaid aineid nagu benseen või lahusti.
· Ärge laske seadme korpusel kokku puutuda vedelate putukatõrjevahendite või pihustatavate juukselakkidega.
· Kui lülitate seadme välja üheks kuuks või kauemaks, laske seadme sisemistel detailidel kõigepealt korralikult kuivada, lastes
seadmel ventilaatoriolekus pool päeva töötada.

Sissevõtuvõre

Sissevõtuvõre

Paigaldusvarb

Nupp

Sissevõtuvõre
Paigaldusvarb
Laager

Nupp

Sissevõtuvõre

Paigaldusvarb

Nupp

Õhufiltri käepide



PLASMAÕHUPUHASTUSFILTRI PUHASTAMINE
HOIATUS! Enne plasmafiltri puhastamist lülitage elektritoide õhukonditsioneerini kindlasti välja.

Muidu võib tulemuseks olla elektrilöök.

ETTEVAATUST! * Veenduge, et plasmafilter on õigesti paigaldatud, enne kui seda puhastate või
sellega midagi muud teete. Kui filter ei ole õigesti paigaldatud, võib see ära
kukkuda ja põhjustada kahjustusi või vigastusi.
* Te võite saada viga, kui puudutate soojusvahetit plasmafiltrit eemaldades või
paigaldades. Ärge pistke oma sõrmi plasmafiltri ja soojusvaheti vahel.

Õhupuhasti kontrollfunktsioon
* Seda funktsiooni näitab õhupuhasti näidulambi vilkumine, mis osutab sellele, et seade vajab hooldust.
Pärast seda kui õhupuhastusolekut on umbes 400 tunni jooksul kasutatud, hakkab õhupuhasti näidulamp
(roheline) aeglaselt vilkuma (umbes kord iga 7 sekundi järel). Kui see juhtub, nõuab seade hooldust.
Pärast seda, kui õhupuhastusolekut on kasutatud umbes 500 tundi, hakkab õhupuhasti näidulamp
(roheline) kiiresti vilkuma (umbes kord iga 3 sekundi järel). Sel hetkel lakkab õhupuhastus funktsioneerimast.
Palun teostage seadmele vajalik hooldus.

* Palun teostage hooldust iga 6 kuu järel.
* Kui on kuulda kiiksuvat või sidisevat heli, tuleb seadet hooldada, isegi kui õhupuhasti näidulamp (roheline)
ei vilgu.

Tolmukoguri puhastamine

1. Avage sissevõtuvõre ja võtke välja
õhufilter paremalt poolt.
* Palun vaadake õhufiltri puhastamise juhendit lk 12.

2. Võtke tolmukogur välja.

Haarake kindlalt tolmukoguri käepidemest ja
tõmmake see välja (nagu noolega näidatud).
(Ülemine joonis on ainult viitava iseloomuga, seega
ei ole sellele sissevõtuvõret.)

3. Võtke õhupuhastus- ja desodoreeriv
filter puhastusseadmest välja.
1 Avage filtrikest puhastusseadme taga.

2 Võtke õhupuhastus- ja desodoreeriv filter välja.

4. Peske veega ja kuivatage.
1 Leotage plasmafiltrit soojas vees (40 kuni 45 C) 10
kuni 15 minutit. Kui plasmafilter on väga määrdunud,
lahjendage õrna sünteetilist pesemisvahendit (madala
leelisusega või isotooppesuvahend) 15 korda võrreldes
standardse kontsentratsiooniga ja laske plasmafiltril
selles liguneda.
2 Liigutage filtrit õrnalt üles ja alla ning vasakule ja
paremale. Pinna puhastamiseks võib kasutada ka
pehmet käsna.
3 Loputage puhta veega.
4 Raputage plasmafiltrit, et see veest tühjeneks. (Kui
plasmafilter on äärmiselt määrdunud, korrake samme
1 kuni 4 veel kaks või kolm korda.)
5 Asetage plasmafilter varju ja laske sellele täielikult
kuivada.

* Kasutage ainult nõrka sünteetilist pesupesemisvahendit
(madala leelisusega või isotooppesuvahendit).
* Ärge kunagi leotage plasmafiltrit kuumas vees.
* Ärge kunagi pühkige plasmafiltrit küürimisharja või muu
kõva või abrasiivse esemega. See kahjustab kärgfiltrit.
* Ärge kunagi asetage harja pesemiseks plasmafiltri sisse.
See kahjustab siseosi ja põhjustab plasmafiltri talitlushäireid.
* Ärge kunagi kasutage fööni või muud seadet kuuma õhu
puhumiseks plasmafiltrisse. See põhjustab deformatsiooni
või muud kahju.
* Enne seadme tagasipanekut oodake, kuni see on täiesti
kuiv. Kui seade paigaldatakse märjana ja seejärel tööle
pannakse, hakkavad töötamise näidulamp (punane) ja
taimeri näidulamp (roheline) vilkuma ja õhupuhastus peatub.

filtrikest
konks konks

õhupuhastus- ja
desodoreeriv filter
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Tolmukoguri puhastamine
5. Paigaldage seade.
(Ülemine joonis on ainult viitav, seega ei ole sellel
sissevõtuvõret.)

1 Joondage tolmukoguri kaks otsa
juhikrööpaga ja libistage sisse.

Juhikrööbas

2 Libistage sisse, kuni see klõpsatab.

“Klõps” “Klõps”

* Palun veenduge, et tolmukogur on enne paigaldamist
täiesti kuiv.
*  Pärast tolmukoguri paigaldamist veenduge, et see oleks
täielikult oma kohale sisestatud. Kui see ei ole õigesti
paigaldatud, siis töötamise näidulamp (punane) ja taimeri
näidulamp (roheline) vilgub ja õhupuhastus peatub.

6. Paigaldage õhufilter.
* Palun vaadake õhupuhastuse juhtnööre lk 12.

7. Sulgege sissevõtuvõre.
Suruge sissevõtuvõre sisse 4st punktist (kaks selle
alumise poole otsa ning kaks alumise poole
keskpunkti, nagu joonisel näidatud), et see sulgeda.

Veenduge, et sissevõtuvõre oleks
õigesti suletud.

* Kui pärast tolmukoguri puhastamist töötamise
näidulamp ja taimeri näidulamp õhupuhastuse
ajal vilguvad, siis veenduge, ega seade ei ole
niiske ja et sissevõtuvõre on õigesti suletud.
* Kui pärast kontrollimist, et seade on täiesti
kuiv ja sissevõtuvõre suletakse õigesti,
näidulamp jätkab vilkumist, võib tolmukogur olla
kahjustunud. Palun pidage nõu volitatud
edasimüüjaga, et saada asenduskogur.

HOIATUS!
* Veenduge, et sissevõtuvõre (joon. 4, 9) oleks kindlalt
paigaldatud.
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Õhupuhastus- ja desodoreeriva filtri
paigaldamine ja eemaldamine

1. Võtke ära tolmukogur.
* Palun vaadake tolmukoguri puhastamise samme 1
ja 3 lk 13.

2. Paigaldage või eemaldage
õhupuhastus- ja desodoreeriv filter.
1 Avage filtrikest tolmukoguris.

2 Sisestage õhupuhastus- või desodoreeriv filter
tolmukogurisse või eemaldage see sealt.

* Palun asetage õhupuhastus- ja
desodoreeriv filter musta pinnaga
ülespoole.

3 Sulgege filtrikest.

3. Paigaldage tolmukogur.
* Palun vaadake tolmukoguri puhastamise samme
5, 6 ja 7 lk 14.

* Filtrit eemaldades tehke samme
vastupidises järjekorras.

Õhupuhastus- ja desodoreeriva
filtri hooldus

Peale tolmukoguri hoolduse tagamise hoolitsege ka
filtri eest.
(Palun teostage filtri hooldust iga 6 kuu järel.)

1. Avage sissevõtuvõre ja võtke
õhufilter paremalt poolt välja.
* Palun vaadake õhufiltri puhastamise sammu 1 lk
12.
2. Võtke seade välja ja eemaldage
õhupuhastus- ja desodoreeriv filter.
* Palun vaadake õhufiltri puhastamise samme 2 ja 3
lk 13.

3. Õhkkuivatus pärast pesemist.
1 Peske leiget või sooja vett kasutades. Kui filter on
üsna määrdunud, peske nõrka pesemisvahendit
kasutades.

2 Loputage seda jooksva vee all.
3 Laske sellel põhjalikult kuivada varjulises kohas.

Palun veenduge, et filtrikest on õigesti
suletud. Kui filtrikest ei ole õigesti
suletud, võib filter välja kukkuda.

* Palun ärge hõõruge filtrit, see võib
põhjustada selle õhupuhastusvõime
vähenemist.

4. Paigaldage õhupuhastus- ja
desodoreeriv filter.
* Palun vaadake juhtnööre filtri paigaldamise kohta
lk 15.

5. Paigaldage õhufilter ja sulgege
sissevõtuvõre.
* Palun vaadake õhufiltri puhastamise sammu 3 lk
12.

Õhupuhastus- ja desodoreeriv filter

* Palun vahetage filtrit umbes 2 aasta järel, et tagada
hea õhupuhastus. (See on võimalik ainult siis, kui filtrit
puhastatakse kord iga kuue kuu järel.)

Filtrit vahetades ostke kindlasti õige mudel (UTR-
FA14).

* Palun paigaldage ainult filtrid, mis on meie ettevõtte poolt
lubatud.
* mis puudutab filtri hoidmist ja hooldamist, siis vältige
selle eksponeerimist kõrgetele temperatuuridele ja suurele
niiskusele. Samuti kasutage seda niipea kui võimalik pärast
selle pakendi avamist.
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                                 Sümptom Probleem Vt lk
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PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

 HOIATUS!
Rikke korral (kõrbemislõhn jms.) lülitage seade viivitamatult välja, tõmmake voolujuhe välja ja pöörduge
volitatud teeninduse poole.
Lihtsalt seadme väljalülitamine ei ühenda seadet täielikult vooluvõrgust välja. Veenduge alati, et olete
kaitselüliti välja lülitanud, tagamaks, et toide on täielikult välja lülitatud.

Enne teenindusse pöördumist kontrollige alljärgnevat:

NORMAALNE
FUNKTSIOON

Ei hakka kohe tööle:

Kostab müra:

Lõhnad:

Eraldub udu või
auru:

Õhuvool on nõrk
või peatub:

Väliseadmest
eraldub vett:

•  Kui seade välja lülitatakse ja kohe uuesti käivitatakse, ei hakka
kompressor umber 3 minuti jooksul tööle, et vältida kaitsmete läbipõlemist.
•  Kui toitejuhe vooluvõrgust välja tõmmatakse ja siis tagasi vooluvõrku
ühendatakse, töötab kaitselüliti umbes 3 minutit, takistades seadet selle aja
jooksul tööle hakkamast.

•  Seadme töötamise ajal ja vahetult pärast selle väljalülitamist võib kuulda
vee voolamise häält õhukonditsioneeri torudes. Samuti võib müra olla
märgatav  umbes 2 kuni 3 minuti jooksul pärast seadme töölehakkamist
(jahutusvedeliku voolamise hääl).
•  Seadme töötamise ajal võib kosta kerget kiiksuvat heli. See tuleneb
esipaneeli minimaalsest paisumisest ja kokkutõmbumisest
temperatuurimuutuste tõttu.

•  Soojendusolekus võib aeg-ajalt kosta sisinat. Seda häält teeb
automaatne sulatusfunktsioon.

•  Seade võib levitada mõningaid lõhnu. See tuleneb ruumi lõhnadest
(mööbel, tubakasuits jne.), mille õhukonditsioneer on sisse tõmmanud.

•  Jahutus- või kuivatusolekus võib siseseadmest eralduda kerget auru. See
tuleneb ruumi õhu äkilisest jahutamisest õhukonditsioneerist väljuva õhuga,
mis tekitab kondensatsiooni ja udupiisku.

•  Soojendusolekus võib väliseadme ventilaator peatuda ja seadmest võib
näha tõusmas auru. See tuleneb automaatsest sulatusfunktsioonist.

•  Soojendusoleku käivitumisel on ventilaatori kiirus ajutiselt väga madal, et
võimaldada seadme sisemistel osadel üles soojeneda.
•  Kui ruumi temperatuur tõuseb soojendusolekus üle termostaadi
seadistuse, siis väliseade peatub ning siseseadme ventilaator töötab väga
madalal kiirusel. Kui te soovite ruumi veel soojendada, seadistage termostaat
kõrgemale temperatuurile.

•  Soojendusolekus peatub seade ajutiselt (7 kuni 15 minutiks) Automaatse
sulatusfunktsiooni ajaks. Automaatse sulatusfunktsiooni töötamise ajal
vilgub töötamise näidulamp.

•  Ventilaator võib kuivatusolekus töötada väga madalal kiirusel, kui seade
jälgib ruumi temperatuuri.

•  Ülivaikse funktsiooni ajal võib ventilaator töötada väga madalal kiirusel.

–

–

17

–

–

17

–

17

5

5

5  • Automaatoleku jälgimisfunktsiooni ajal töötab ventilaator väga madalal
      kiirusel.

•  Soojendusolekus võib väliseadmest automaatse sulatusfunktsiooni
tulemusel eralduda vett.

17

Õ h u p u h a s t i
näidulamp (roheline)
hakkab aeglaselt
vilkuma (nagu
joonisel näidatud)

· Pärast umbes 400 tundi õhupuhastusoleku tööd hakkab õhupuhastuse
näidulamp aeglaselt vilkuma (nagu joonisel näidatud). Kui see juhtub, peatage
süsteem, eemaldage toitepesa ja teostage tolmukoguri õhufiltri hooldus.

13-14



ja pöörduge volitatud teenindusse.
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PROBLEEMIDE LAHENDAMINE
Sümptom Mida kontrollida     Vt lk

NORMAALNE
FUNKTSIOON

KONTROLLI
VEEL KORD

Õhupuhasti näidulamp
(roheline) hakkab kiiresti
vilkuma (nagu joonisel
näidatud)

Ei tööta üldse:

Vilets jahutusefekt:

· Pärast õhupuhastusoleku umbes 500-tunnist kasutamist hakkab
õhupuhastuse näidulamp (roheline) kiiresti vilkuma (nagu joonisel
näidatud). Sel hetkel lakkab õhupuhastus töötamast. Palun peatage
süsteem, võtke toitepesa ära ja teostage tolmukoguri õhufiltri hooldus.

•  Kas juhtimispuldi patareid on tühjad?

•  Kas juhtimispuldi patareid on korralikult laetud?

13-14

-

8-9

5

4

Kui probleem ka pärast nende asjaolude kontrollimist alles jääb või kui tunnete kõrbelõhna või kui töötamise näidulamp (joon. 3, 5)
ja taimeri näidulamp (joon. 3,6) vilgub, lülitage seade viivitamatult välja, tõmmake toitejuhtme pistik (joon. 1, 16) vooluvõrgust välja

KASUTUSNIPPE
Kasutamine ja efektiivsus

Soojendusfunktsioon
•  Käesolev õhukonditsioneer toimib soojuspumba põhimõttel,
võttes soojust välisõhust ja kandes selle soojuse siseruumi.
Selle tulemusena väheneb efektiivsus, kui välisõhu
temperatuur langeb. Kui tunnete, et soojendusfunktsiooni
efektiivsus ei ole piisav, soovitame kasutada seda
õhukonditsioneeri koos mingit teist tüüpi kütteseadmega.
•  Soojuspumbaga õhukonditsioneerid soojendavad tervet
ruumi, suunates õhu üle kogu ruumi ringlema, mille
tulemusena võib pärast õhukonditsioneeri sisselülitamist
kuluda pisut aega enne, kui ruum soojaks saab.

Mikroarvuti juhitav automaatne sulatusfunktsioon
•  Kui kasutate soojendusolekut madala välistemperatuuri ja
kõrge õhuniiskuse tingimustes, võib väliseadmes moodustuda
kirmetis, mis vähendab seadme efektiivsust.
Selleks, et taolist efektiivsuse vähenemist vältida, on seade
varustatud mikroarvuti poolt juhitava automaatse
sulatusfunktsiooniga. Kirmetise tekkimise korral peatub
õhukonditsioneeri töö ja mõneks ajaks (umbes 7-15 minutiks)
lülitub sisse sulatusfunktsioon.
Automaatse sulatusfunktsiooni töötamise ajal hakkab töötamise
näidulamp (punane) vilkuma.

Automaatne taaskäivitus
Voolukatkestuse korral

•  Kui voolukatkestus leiab aset taimeri töötamise ajal,
taasseadistub taimer ja seade alustab (või lõpetab) töö
vastavalt uuele taimeriseadistusele. Sellisel juhul süttib
põlema taimeri näidulamp (roheline) (vt lk 3).
•  Teiste elektriseadmete (elektripardli jne.) või seadme
läheduses traadita raadiosaatja kasutamine võib kutsuda
seadme töös esile häireid. Sel juhul tõmmake toitejuhtme pistik
ajutiselt vooluvõrgust välja, ühendage siis uuesti ja kasutage
seadme töö jätkamiseks juhtimispulti.

•  Kui õhukonditsioneeri töö katkeb voolukatkestuse tõttu,
taaskäivitub seade automaatselt varem valitud olekus, kui
vool tuleb tagasi.
•  Töötab enne voolukatkestust kehtinud seadistusega.

Seade töötab teistmoodi
puldiga tehtud
seadistustest:

•  Kas toitejuhe on ühendatud vooluvõrku?

•  Kas on toimunud elektrikatkestus?

•  Kas on kaitsmed läbi põlenud või kaitselüliti aktiveerunud?

•  Kas taimer on aktiveeritud?

•  Kas õhufilter on must?

•  Kas õhukonditsioneeri sisse- või väljalaskeava on
blokeeritud?
•  Kas seadistasite ruumi temperatuuri (termostaadi) õigesti?

•  Kas mõni aken või uks on lahti?

•  Kas jahutusoleku puhul pääseb aknast sisse ere
päikesevalgus? (Tõmmake kardinad ette.)
•  Kas jahutusoleku puhul on ruumis kütteseadmeid ja arvuteid
või on ruumis liiga palju inimesi?
•  Kas seade on pandud ülivaikse oleku peale?

-



KASUTUSNIPPE
Temperatuuri- ja niiskusvahemik

Välistemperatuur Umbes –10 kuni 43 °C

Sisetemperatuur

Jahutusolek Kuivatusolek Soojendusolek

Umbes 18 kuni 32 °C

Umbes –10 kuni 43 °C

Umbes 18 kuni 32 °C

Umbes –15 kuni 24 °C

Umbes 30 °C või vähem

· Kui õhukonditsioneeri kasutatakse kõrgemal temperatuuril kui ülal esitatud, võib sisseehitatud kaitseahel
toimima hakata, et vältida siseahela kahjustust. Samuti võib jahutus- ja kuivatusolekus juhul, kui seadet
kasutatakse madalamal temperatuuril kui ülal esitatud, soojusvaheti külmuda, mis viib veelekete ja muude
kahjustusteni.
· Ärge kasutage seda seadet mingitel muudel eesmärkidel kui jahutamine, kuivatamine ja õhuringlus ruumides
tavalistes eluhoonetes.
· Kui seadet kasutatakse pikka aega suure niiskusega tingimustes, võib siseseadme pinnale tekkida
kondensatsioon ja tilkuda põrandale või teistele alumistele objektidele. (Umbes 80% või rohkem).

Näpunäiteid energia säästmiseks
· Kui välistemperatuur on madal (umbes 10 °C või vähem), kulutab seade võimsust 20-40 W isegi siis, kui
õhukonditsioneer välja lülitub, juhul kui toitepistik ei ole pesast välja võetud.
· Võtke toitepistik elektritoite lakkamiseks välja, et säästa energiat, kui te seadet pikemat aega ei kasuta.
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